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储能电站是为了调节峰谷用电问题所设立的电站，

一般有物理储能、化学储能、电磁储能、相变储能、电化

学储能等多种方式。其中，电化学储能电站是我国目前

使用较多的一种储能方式，它采用电化学电池作为储能

元件，是可进行电能存储、转换及释放的电站。

当前，各种形式的电化学储能电站迅猛发展、应用

广泛，其火灾荷载大、蔓延迅速，事故中经常伴随剧烈、

持续化学反应，释放大量可燃、有毒气体，随时有爆炸危

险，严重威胁群众及救援人员的生命安全。

为提升对电化学储能电站的风险预判和应急处置

能力，切实做好全区电化学储能电站领域消防安全风险

治理工作，自今年 5 月份起，全区各级消防救援队伍积极

推进实地摸排调研、加强技术研究、强化安全责任制，努

力构建全区电化学储能电站领域消防安全屏障。

检查调研，做到底数清、情况明

朗明电站位于日喀则市桑珠孜区江当乡江当村，是

光伏并网+化学存储输送并存的电化学储能电站，也是

日喀则市最大的电网侧单体锂电池储能工程。

朗明电站消防安全负责人介绍道：“我们电站全厂

区主要由 42 台储能电池预制舱、5 个储能升压房及一座

双层升压站综合楼组成，采用磷酸铁锂电池方案储能。

这种方案容量大、性能好、重量轻、寿命长，但对厂房建

设及安全隐患排查、自动灭火系统要求很高，一旦发生

意外，将会释放大量有毒气体，威胁生命。”

日喀则市消防救援支队指战员到该单位进行了消

防检查，听取了朗明电站消防安全负责人对电站的基本

情况、工艺流程、储能区、电能转输系统平台、消防灭火

系统、主要危险部位和应对处置措施等情况的介绍，详

细了解了其工作原理，并实地考察了水泵房、中控室、火

灾自动灭火系统、冷却系统、消防水源、供电管网、静电

雷电防护措施、可燃气体报警装置等重点部位和设施完

好情况，为完成灭火救援任务打下坚实的基础。

“我们有针对性地将光伏商用项目、光伏扶贫项目、

易地搬迁点光伏发电站纳入统计范畴，对全市 10 个储能

电站项目的类型、数量、分布、结构等情况列出详细清单

并逐一建档备案，督促各市地指战员认真掌握、深入熟

悉，真正做到底数清、情况明。”日喀则市消防救援支队

副支队长邓钦文介绍说。

上门服务，切实靶向防风险、除隐患

储能电站火灾扑救危险性高、难度大，针对这一特

点，西藏消防救援总队加强储能电站火灾扑救技战术研

究，专门抽调战训、防火、信通骨干成立工作专班，深入

储能电站提供上门服务、进行实地调研，重点检查火灾

自动报警系统、自动灭火系统和灭火器等设置和运行情

况，督促指导企业专职消防队实体化运行，加强对储能

电站安全运行、故障处理、风险预判和应急处置等专业

技能学习。

5 月 10 日，阿里地区消防救援支队前往国家能源集

团龙源阿里有限公司开展消防安全专项检查时发现，该

公司火灾自动报警系统不能正常使用、室内消火栓系统

无水，支队随即下发《责令限期整改通知书》并提出整改

意见。几天后，支队又安排专人对该公司的火灾隐患进

行跟踪督导，确保问题及时解决，净化消防安全环境。

为提高储能电站火灾扑救的专业性，西藏消防救援

总队还邀请了有关专家讲解授课、现场指导，让全区各

级消防指战员全面了解电站运行原理、电站分类构成、

热失控原理、电池盖帽的作用及原理等专业知识，根据

这些原理来优化完善灭火救援预案，开展技术研究和复

盘研讨，打牢扎实的理论基础。同时，各个电站及周边

消防救援站提前储备充足的干粉、泡沫等灭火药剂，进

一步做好应急救援准备工作。

实战厉兵，确保队伍冲得上、打得赢

6 月 5 日，在阿里地区龙源光伏储能电站，来自阿

里 地 区 消 防 救 援 支 队 的 8 车 36 人 开 展 灭 火 救 援 实 战

演练。演练模拟该电站 4 号储能室一号储柜电池因过

载发热膨胀，引发火灾。电站值班员立即使用推车式

干粉灭火器进行初起扑救，电站工程技术员立即切断

储能室电源开关，并第一时间向 119 消防指挥中心报

警。

此次演练按照全过程、全要素配置，支队接警后，第

一时间调派两个消防救援站赶赴现场，利用无人机对整

个储能室建筑进行全面扫描，抵近观察和实时掌握火灾

发展情况；攻坚组分别在储能室东西两侧设置水枪阵

地，利用消防机器人近距离灭火降温，消防云梯车从顶

部出水压制火势；供水小组分别占据储能电站内部 200

立方米消防水池和毗邻单位内部 1000 立方米消防水池，

进行远距离火场供水，共铺设供水干线 920 米，保障火场

用水充足。

“我们这次演练充分检验了消防指战员对火情侦查

手段和方法、水枪阵地与消防机器人协同配合、火场远

距离供水、作战安全与紧急撤离、无人机全程监控灾情

发展等科目的实操能力，确保队伍面对这种新型火灾形

式能够拉得出、冲得上、打得赢！”阿里地区消防救援支

队副支队长马佩涛说道。

随着储能电站行业领域的快速发展，我区消防救援

队伍针对该行业的火灾隐患治理和灭火救援能力建设

也在不断加强，各市地消防队伍相继开展储能电站领域

灭火实战演练十余次，用“红色引擎”点亮企业发展的

“安全绿灯”，为我区储能电站领域的高质量发展构筑了

坚实的安全底线。

本报拉萨讯（杜柳）7 月 1 日华

灯 初 上 ，在 世 界 文 化 遗 产 布 达 拉

宫 建 筑 群 上 ，独 特 的 古 建 筑 投 影

表演与广场上的幸福拉萨规范舞

交相辉映，宫墙上投影出“永远跟

党 走 ”“ 我 爱 中 国 ”“ 幸 福 新 西 藏 ”

“ 美 丽 第 三 极 ”等 字 样 ，这 是 千 年

古城拉萨为庆祝中国共产党成立

100 周年，用绚丽独特的灯光秀点

亮高原。当过往群众为绚丽灯火

欢 呼 喝 彩 时 ，在 现 场 执 勤 的 消 防

指 战 员 并 未 松 懈 ，依 然 坚 守 在 自

己 的 岗 位 上 ，保 障 活 动 现 场 的 消

防安全。

为喜迎中国共产党成立 100 周

年，5 月以来，全区消防救援队伍扎

实开展各项火灾隐患专项整治行

动及消防安全守护工作，全面营造

良好的社会消防安全环境。

确保“万无一失”

“如今正值我区旅游旺季，社

会 生 产 生 活 日 益 复 苏 活 跃 ，特 别

是针对庆祝活动、场馆搭建、用电

用 气 等 重 点 环 节 ，我 们 要 严 格 落

实 安 全 生 产 责 任 ，紧 密 结 合 本 地

区、本行业特点开展针对性检查、

督查，守好一城一域，稳定社会面

消防安全形势！”西藏自治区消防

救援总队在专题部署中国共产党

成 立 100 周 年 消 防 安 全 保 卫 工 作

时强调。

高层建筑和大型综合体建筑

结构复杂、人员密集，一直以来都

是消防安全防控工作的重点。为

切实加强庆祝活动期间火灾防控

工作力度，有效遏制各类火灾事故

发生，总队在全区范围内对高层建

筑和大型综合体采取了更加严格

的消防安全管控措施，集中约谈了

高层建筑和大型综合体的消防安

全责任人、管理人，开展典型火灾

案例警示教育，提示可能造成亡人

火灾的重点部位和突出风险，签订

《消防安全承诺书》，压实各级各岗

位职责。

在危险化学品和燃气消防安

全领域，总队下发了《加强危险化

学品和燃气消防安全严管严控工

作的通知》，要求各地（市）积极配

合住建、应急、市场监管、商务、城

管等部门和燃气公司开展危险化

学品和燃气安全隐患排查整治行

动 ，督 促 在 危 险 化 学 品 和 燃 气 储

存、使用、运输等环节采取更加严

格的防控措施，坚决防止发生火灾

爆炸事故。

在庆祝活动相关场所，总队启

动消防安保最高等级勤务，在重点

区域定点执勤，在周边开展 24 小时

不间断的流动巡查防控。同时，总

队不定时抽查各场所微型消防站

值班备守情况，督促各场所微型消

防站人员克服疲劳、恪尽职守，落

实巡查看护和应急处突措施，确保

“1 分钟响应、3 分钟到场处置”，实

时联勤联动，全力做好灭火救援和

应 急 增 援 准 备 ，及 时 消 除 火 灾 隐

患。

火灾隐患绝不过夜

全区各级消防救援队伍深入

辖区各场所，开展深入细致的检查

排查。6 月以来，全区消防救援队

伍对大型商业综合体、高层建筑、

电动自行车停放、仓储厂房、“三合

一”场所等开展专项整治，共检查

单 位 4282 家 ，督 促 整 改 火 灾 隐 患

3972处。

“ 火 灾 隐 患 绝 不 过 夜 。”在 那

曲市浙江商城、那曲大厦等地，检

查人员发现部分单位存在施工期

间 违 规 用 火 用 电 作 业 、擅 自 改 变

原 有 平 面 布 局 、“ 下 店 上 宅 ”、“ 多

合 一 ”问 题 。 那 曲 市 消 防 救 援 支

队分别对相关单位负责人进行了

约 谈 ，依 法 下 发《责 令 整 改 通 知

书》，并要求这些隐患单位强化消

防安全管理，落实整改资金、明确

整 改 时 限 ，切 实 将 单 位 消 防 安 全

抓好抓实。

山南市消防救援支队组织全

市一、二级重点单位及消防技术服

务机构责任人召开集中约谈会议，

分析了各类场所消防安全突出风

险，签订《消防安全承诺书》，主动

承诺在庆祝活动期间坚决落实好

消防安全职责。

点亮企业发展安全“绿灯”
—西藏消防救援总队扎实推进储能电站风险治理

杜柳

单位

拉萨市城关区圣城王府

昌都市卡若区金鸟广告装饰有限责任公司

昌都市八宿县尚客优（雅典）酒店

拉萨市城关区杰色林经典纯K

林芝市墨脱县兰桂坊休闲娱乐有限公司

日喀则市西藏亚卓康实业发展有限责任公司

（亚宾馆）

日喀则市白朗县东喜雪光诊所

那曲市索县天一宾馆

山南市加查县拉姆手机店

山南市扎囊县人民医院

昌都市卡若区精灵电竞酒店

昌都市左贡县新欣酒店

拉萨市柳梧新区海品龙轩海鲜酒楼

林芝市米林县档案馆

林芝市朗县雏桑藏餐馆

日喀则市仲巴县圣地喀瓦嘎布朗玛厅

日喀则市萨迦县鲁故茶馆

检查时间

2021.6.8

2021.6.9

2021.6.11

2021.6.11

2021.6.15

2021.6.16

2021.6.17

2021.6.17

2021.6.17

2021.6.18

2021.6.19

2021.6.21

2021.6.24

2021.6.25

2021.6.25

2021.6.28

2021.7.1

发现隐患

消火栓泵未保持完好有效。

1.该场所一楼未设置疏散指示标志；2.一楼大厅内消火栓被杂物遮挡；3.一楼大厅 1具灭

火器压力不足；4.一楼电气线路敷设不符合规范要求。

1.一楼疏散通道堆放杂物、二楼安全出口锁闭；2.二楼走道疏散指示标志未保持完好有

效。

1.该场所的消防控制室门使用木质材料;2.该场所的东侧二层疏散楼梯间内无应急照明

灯。

该场所一层左侧消火栓水带损坏。

大厅消火栓被杂物遮挡。

部分电气线路未穿管。

宾馆一楼吧台处 2具灭火器被遮挡。

1.灭火器保养不到位，店铺门口 2具灭火器被杂物遮挡；2.店铺内部分电气线路未进行穿

管保护。

住院部、门诊部、6号楼存在一定数量的疏散指示标志、应急照明灯损坏。

1.该场所走道室内消火栓无水；2.四楼疏散通道堆放杂物。

该场所二楼疏散通道堆放杂物。

1.该场所一楼厨房应急照明配置、设置不符合标准；2.该场所一楼出口处两个疏散指示

标志未保持完好有效。

1.一层安全出口一楼疏散指示标志未保持完好有效；2.一层自动报警系统备电故障；3.二

楼档案室七氟丙烷气体灭火系统未联动且气瓶压力不足。

1.一、二层未配备应急照明灯及疏散指示标志；2.二层未配备灭火器。

部分电气线路未进行穿管保护。

场所北侧安全出口处堆放杂物。

处理情况

责令限期整改

责令限期整改

责令立即整改

责令限期整改

责令限期整改

责令立即整改

责令限期整改

责令立即整改

责令限期整改

责令限期整改

责令限期整改

责令立即整改

责令限期整改

责令限期整改

责令限期整改

责令限期整改

责令立即整改

6 月 23 日 12 时许，浙江萧山蜀

山派出所接辖区某小区物业报警，

称一住户阳台上晒着的棉被突然

起火，风比较大，已经波及其他住

户，急需救援灭火。接警后，民警

立即带队赶往现场，联动消防和周

边警力一同处置。所幸，物业工作

人员前期处理及时，警力赶到现场

后，火势迅速得到控制，未造成更

大损失。

“好好一床棉被没了，架子都

焦了。”8 楼住户当事人余小姐（化

名）后怕不已。事发时余小姐人在

外面，如果不是物业及时发现后果

不堪设想。等余小姐赶回家中，一

床棉被几乎已被全部烧毁，旁边邻

居的墙壁、栏杆等也被熏黑。

民警根据天气情况和周边环

境 初 步 判 断 ，排 除 了 自 燃 的 可 能

性，这与随后消防救援大队的初步

勘查结果不谋而合，起火原因为外

来火种引燃室外晾衣架上的可燃

物。

民警判断极有可能是楼上抛

下的烟头引燃了棉被。随即指令

合成作战队员前往调取查看相关

监控，并同步开展楼上住户逐户走

访排查。该楼宇前期已安装高空

抛物监控，在物业配合下，民警调

取 相 关 时 间 点 监 控 画 面 ，甄 别 查

看，终于瞧出端倪。

“出来了出来了，在抽烟，穿黑

色衣服，过几分钟就冒烟了！”监控

里 可 以 看 到 ，在 棉 被 起 火 前 几 分

钟 ，楼 上 阳 台 上 闪 过 一 个 黑 色 身

影，有个瞬间伸手的动作。根据画

面分析判断，是一名穿黑衣服的男

子当时正在阳台抽烟，然后随手将

烟头抛下阳台。

经走访了解，当时该房间内是

中 介 人 员 带 着 几 名 客 户 在 看 房 。

通过排查，民警发现看房人员翟某

有重大嫌疑。当天下午，民警在小

区某地铁站将已经离开小区的翟

某传唤回所进行调查。

翟某，21 岁，浙江三门人。刚

来萧山打工不久的他事发时正由

中介人员带领下看出租房，期间烟

瘾来了，到阳台抽了根烟，没有掐

灭就将烟屁股随手扔下阳台。

对于险些酿成大祸，翟某后悔

不已，称自己年轻不懂法，希望公

安机关宽大处理。目前，翟某因过

失引起火灾已被萧山警方依法处

以行政拘留 10日。

小小烟头如果处理不当，后果

相当危险！

一般说来，香烟中心部位温度

高达 800-900℃，在卷纸的燃烧边

缘温度达 200-300℃，远高于木材、

纸张等常见物的燃点！有实验表

明，烟头引起棉絮、木棉着火需 3-7

分钟，引起腈纶着火只需 1 分钟左

右。

对于在禁止吸烟场所吸烟造

成的火灾，相关法律有明确规定：

根 据 新 修 订《中 华 人 民 共 和 国 消

防法》第六十四条第二款之规定，

过 失 引 起 火 灾 的 ，尚 不 构 成 犯 罪

的，处十日以上十五日以下拘留，

可 以 并 处 五 百 元 以 下 罚 款 ；情 节

较 轻 的 ，处 警 告 或 者 五 百 元 以 下

罚款。

对在禁止吸烟场所吸烟，导致

火灾事故，致人重伤、死亡或者使

公 私 财 产 遭 受 重 大 损 失 的 ，根 据

《刑法》第 115 条第 2 款的规定，对

直接责任人应追究失火罪，处 3 年

以上 7 年以下有期徒刑；情节较轻

的 ，处 3 年 以 下 有 期 徒 刑 或 者 拘

役。

不止烟头，哪怕是其他不起眼

的小物件，从高空随意丢弃，也都

可能给人致命一击！警方在此提

醒广大市民，要拒绝“高空抛物”！

今年 3月 1日起施行的《刑法修

正案（十一）》中提及，从建筑物或

者 其 他 高 空 抛 掷 物 品 ，情 节 严 重

的，处一年以下有期徒刑、拘役或

者管制，并处或者单处罚金。

小烟头可能引发大危害

西藏消防救援队伍献礼建党100周年

全面营造良好消防安全环境

守 护 平 安

为庆祝中国共产党成立 100 周年，7 月 1 日，古城拉萨用绚丽独特的灯光秀点亮高原。

驻拉萨消防指战员全天候不间断守护活动现场及周边，确保庆祝活动圆满顺利。

上图：消防执勤人员在布达拉宫广场值守。

右图：消防执勤人员在布达拉宫广场巡逻。

本报记者 肖暄 摄


